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INFORMATIEBLAD 
 
 

Richtlijnen voor vloerverwarming/ 

Opstookprotocol 

 

 
 Indien in de dekvloer leidingen of buizen worden 

aangebracht, moet de dikte van de dekvloer boven 

deze leidingen of buizen ten minste 20 mm bedra-

gen. Bij cementdekvloeren met een toplaag(bv in-

strooilaag met carborundum) moet de totale dek-

king boven de leidingen ten minste 28 mm zijn. 

 
 Het aanbrengen van horizontale leidingen met                                                        

procestemperaturen van meer dan 40 °C (zoals 

warm water- en/of CV-leidingen) in de cementdek-

vloer moet worden voorkomen. Wanneer het niet is 

te vermijden dat leidingen met procestemperaturen 

van meer dan 40°C horizontaal in de cementdek-

vloer worden opgenomen, moeten deze „warme” 

leidingen door ruim bemeten of thermisch isoleren-

de mantelbuizen worden geleid. 

 
 De dekvloer moet voor aanvang van de legwerk-

zaamheden opgewarmd worden. Een zandcement-

dekvloer moet minstens 28 dagen oud zijn. Een 

anhydrietvloer moet minimaal 14 dagen oud zijn. 

 

 Per dag de verwarming met 5°C verhogen, dit aan-

houden tot de maximale temperatuur is bereikt. 

 

 De maximale temperatuur minstens 1 dag per cm 

vloerdikte aanhouden. Voorbeeld: bij een dekvloer 

van 5 cm dik, minimaal 5 dagen de maximale tem-

peratuur aanhouden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bij betonkern activering geldt dat de maximale 

temperatuur minstens 1 dag per cm laagdikte van 
de betonvloer, inclusief de eventuele afwerkvloer 

aangehouden dient te worden. Voorbeeld: beton-

vloer van 15 cm. laagdikte met een dekvloer van 5 

cm dik, minimaal 20 (15+5) dagen de maximale 

temperatuur aanhouden. 

 Daarna de vloer af laten koel tot een applicatiege-

schikte (15°C – 20°C) temperatuur.  

 

 Totale procedure minimaal 14 dagen laten duren. 

 

 Ventileer de betreffende ruimte gedurende deze tijd 

goed, maar vermijd tocht over de vloer. 

 

 Meet na het opwarmen van de dekvloer het vocht-

gehalte van de vloer. Pas op met het beschadigen 

van leidingen in de vloer. 

 

 Temperatuur van de top van de dekvloer mag na 

het verlijmen van de vloerbedekking maximaal 

28°C bedragen. 

 

 Voor maximale restvochtpercentages raadpleeg uw    

Technisch Commercieel Adviseur of de technische 

advieslijn (053 5737393). 
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